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upp úr hverri dós í kubb

Tenglarenna

2xø20mm plastpípa
upp úr hverri dós í kubb

Burðaroki

Upphengja og festingar 
þurfa að hafa
sömu brunamótstöðu og 
þéttingu og EI60 veggur = R60 upphengja

Strengstigi

200-300mm

Eldvarnaplata
máluð og kíttað
meðfram samskeitum

Eldv.plata

Málað uppá 
streng og yfir 
samskeiti á 
plötu með 

eldvarnarmálingu

Burðaroki

Upphengja og festingar 
þurfa að hafa
sömu brunamótstöðu og 
þéttingu og EI60 veggur = R60 upphengja

Strengstigi

200-300mm

Brunaklípa 

Kíttað 
meðfram
röri Brunaklípa 300mm að lengd

Má ekki stytta
Passa þarf að reykþétta klípu

Stakir kaplar og rör
upp að ø25mm má 
setja beint í gegnum 
vegg og brunaþétta 
með brunavarnarkítti
eftir leiðbeiningum
frá framleiðanda

Burðaroki

Upphengja og festingar 
þurfa að hafa
sömu brunamótstöðu og 
þéttingu og EI60 veggur = R60 upphengja

Strengstigi

200-300mmMálað uppá 
streng og yfir 
samskeiti á 
plötu með 

eldvarnarmálingu

Rör og strengir 
upp að ø25mm
Kíttað með akrýl 

brunakítti meðfram 
streng skv. 

leiðbeiningum 
framleiðanda

Stakir kaplar og rör
upp að ø25mm má 
setja beint í gegnum 
vegg og brunaþétta 
með brunavarnarkítti
eftir leiðbeiningum
frá framleiðanda

Stakir kaplar og rör
upp að ø25mm má 
setja beint í gegnum 
vegg og brunaþétta 
með brunavarnarkítti
eftir leiðbeiningum
frá framleiðanda

Dæmigerður frágangur brunaþéttinga
Verktaki skal kynna sér brunatæknilega hönnun byggingarinnar og tryggja að hans vinna
skerði engar brunavarnir. Stærð á göt eru gefin upp til viðmiðunar og skal brunaþétta með
samþykktum aðferðum. Göt upp að ø25mm er nægjanlegt að brunaþétta með þartilgerðum
akríl brunakítti samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Stærri göt inn í íbúðir og milli hæða
skal brunaþétta með þartilgerðri eldvarnarplötu, frágengið samkvæmt leiðbeiningum
framleiðanda, einnig má nota sambærilegar lausnir ef þær henta betur eftir atvikum, ss.
brunaþéttiröri (klípu), brunaþéttipúða eða sérstakri brunaþéttingu í loftaplötu fyrir kapla og rör.
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3fallt gifslag bakvið töflu 
og nái á milli stoða 

2f gifs
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í skipastiga

Rör úr lofti

Gifsplötur yfir lagnir

Lokað með köplum með brunakítti
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Lagnir upp / niður / milli hæða

Lágspenna Smáspenna

Pípur ø16mm / strengur

Lausataug

Tengill, USB hæð 200

Pípur ø16mm í gólfi / strengur í gólf

Tengill, sambyggður USB hæð 200

Rofi hæð 1100

Rofi hæð 850

Samrofi hæð 1100

Krossrofi hæð 1100

Þrýstirofi hæð 1100

Dimmer hæð 1100

Tvöfaldur rofi í einni dós hæð 1100

Almennar skýringar

Búnaður ofan lofts er merktur með ol

Þar  sem  pípur  eru  lagðar  hlið við hlið í loftum  eða  veggjum

Búnaður í tenglarennu er merktur með tr

Öll mál  eru  frá  fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr  miðri 

Búnaður utanáliggjandi er merktur með ul

Málmhluta lagna, tækja, lampa  og  rafbúnaðar  skal  jarðbinda

Til snertispennuvarnar  skal nota núllun og lekastraumsrofvörn.

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita- og kaldavatnslögn. 

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A.

Skila  skal  mælingu af  jarðbindingunni  og  skal  hún  uppfylla

Öll  tákn  eru  táknræn og ber að samræma  lagnir  að  tækjum

Allar smáspennulagnir eru ø20mm plastpípur.

Pípur ø20mm / strengur

Pípur ø20mm í gólfi / strengur í gólfi

Optískur reykskynjari

Gasskynjari

Jónískur reykskynjari

Hitaskynjari

Línuskynjari

Inn-/útgangseining

Handboði hæð 1100

Brunabjalla hæð 2300

Hurðasegull hæð 2000

Gaumljós

R/T dós í vegg hæð 600

Teikniflokkar

2 Skýringar

1 Forsíða

0 - Almennt

3 Afstöðumynd, sökkulskaut og inntök

2 Lagnaleiðir

1 Lagnir

1 - Lagnaleiðir

3 Uppsteypa

2 Lágspenna

1 Einlínumyndir

2 - Lágspenna

3 Lágspenna lampar

4 Lág- og smáspenna

5 Neyðar- og útlýsing

2 Brunakerfi

1 Fjarskiptakerfi

3 - Smáspenna

3 Aðgangs- og öryggiskerfi

4 Hljóð- og myndkerfi

9 Lampatillögur

9 Kerfismyndir

9 Kerfismyndir

2 Snið og deili

1 Lampaplan

4 - Sérmyndir

3 Ásýndir

4 Þrívíddarmyndir

Gat í steypu, breidd x hæð

Lagnaleiðir

Lagnastigi í gólfi

Tenglarenna

Hreyfiskynjari hæð 1100

Jarðbinding

Hitanemi hæð 1500

Hreyfiskynjari við loft

Myndavél á vegg

Myndavél á loft

Hnappaborð hæð 1100

Nándarlesari hæð 1100

Nándalesari með hnappaborði hæð 1100

Hitanemi hæð 1500

Hátalari á vegg

Hátalari á loft

Kjarnaspennir

Rafeindaspennir

Þrýstidimmer hæð 1100

R/T dós í vegg hæð 600

Veggdós fyrir ljós hæð 1850

R/T dós

Mótor

Útljós

Neyðarljós

Brotrofi hæð 1100

Hljóðgjafi hæð 2300

Raflæsing

Vatnsnemi við gólf

850

dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

skal  hafa  að  minnsta  kosti 10mm bil  á  milli  röra  þannig að 

steypa geti auðveldlega runnið niður á milli. 

vandlega.

kröfur  orkuveitu.

eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

2

Rafmagnstafla Smáspennuskápur

Lagnastigi

Smáspennulagnir innan hverrar íbúðar liggja í smáspennuskáp

Nema annað sé tekið fram.

Hreyfiskynjari á lofti

Einfaldur tölvutengill hæð 200

Tvöfaldur tölvutengill hæð 200

Sími hæð 200

Loftnet hæð 200

Hátalari hæð 200

Núlltengill hæð 200

S

L

H

0 Hurðanemi

Aflrofi

Skilrofi

Varrofi

Lekaliði

Sambyggður lekaliði og sjálfvar

Sjálfvar

Raðtengi

Skinna

Einlína

Stýrilína

Töflulína

Einlína

Stýriliði

Optískur reykskynjari með sökkulsírenu 

Optískur reykskynjari með sökkulsírenu m/gaumljósi

þeirrar íbúðar. 

Búnaður í gólfbrunni er merktur með gb

Brunaklípa

Búnaður á lagnastiga er merktur með ls

Lagnir upp / niður / milli hæða

Tengill hæð 600

Tengill hæð 200

600

Tengill, fyrir lampa hæð 200
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Tengidós

R/T dós

Tengidós
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Staur

Kastarabraut

Dyrabjalla hæð 2300

Hnappur hæð 1100

Dyrasímatól hæð 1500

Dyrasímastöð hæð 1500DS

DT

DB

ÚT

NL

Gólfbrunnur

Netabakki

Pípur ø16mm / ø20mm í gólfi

Pípur ø16mm / ø20mm

Sökkulskaut

Jarðbinding

R/T dós í steypan vegg

R/T dós í steypt loft

Plötustútur

Segullæsing

Útstöð brunatalkerfis hæð 1100

3

300A-Q0

3

-Q0
t

IkIr

3

63A-Q0

63A

4

10/0.03A-Fi1.1

2

B10/0.03A-Fi1.1

3

B10/0.03A-F1.1

3x1.5mm²

ø16mm

X1.1

PE

Loftdós í steypu

Veggdós í steypu, hæð 18501850

Veggljós, innfellt hæð 200200

Lengja á vegg, hæð 200 í neðri brún200

Lampi, innfelldur

Lampi, ílangur

Loftdós fyrir ljós

Standlampi

LED lengja

Kerfisloftalampi, ferkantaður/hringlóttur

Neyðarhnappur

Tengill og rofi hæð 1100

Lagnir upp / niður / milli hæða

5 Annað

HB

Handboði reyklosunar hæð 1100RL

Loki hæð 1100

Dimmer hæð 1100

Snerta hæð 1100

Binary 2 föld hæð 1100

Analog 2 föld hæð 1100

Rör

Lóðrétt 
tenglarenna/lagnastigi/netabakki 

1

1

1

1

2

2

1

m

1

16A

16A

DA

DMX

OPC

IP

AC

IP

3

n Almennur þrýstirofi hæð 1100

Þrefaldur þrýstirofi hæð 1100

16A

16A

2

Gardínuliði hæð 11002

2

1 Hreyfinemi hæð 1100

1 Birtunemi hæð 1100

1 Vindmælir hæð 1100

1 Hitanemi hæð 1100

Gardínuliði

Analog 2 föld

Binary 2 föld

Vindmælir

Birtunemi

Hitanemi

Hreyfinemi

Svæðisdeilir

Línudeilir

Router

Loki

Þrýstirofi

Spennir

Dimmer

Snerta

Dali

DMX

OPC
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Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni

Búnaður á lagnastiga

Lág- og smáspennuskápar
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gb

Gat í steypu, breidd x hæð

Lagnastigi í gólfi

Tenglarenna

Lagnastigi

Brunaklípa

Gólfbrunnur

Netabakki

Skýringar

Láréttur lagnastigi/netabakki/tenglarenna

Rör

Lóðrétt rör

Lagnaleið, 2xø20mm rör í hverja 
dós í klossa fyrir ofan kerfisloft1

Lagnir í gólfi frá eyju og upp 
vegg í klossa fyrir ofan kerfisloft2

BK:
xxmm
x.xm Botnkóti á stiga mæld frá núllpunkti

Breidd á stiga
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 mm

1:50

1:1

4000 mm

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Dagsetning

Verknúmer Teikninúmer Breyting

MælikvarðiYfirfariðTeiknaðHannað

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Aðaluppdráttur:

Undirritun samræmingarhönnuðar:

Blaðstærð

A1

Magnús B. Þórðarson kt. 030879-4149

Verkkaupi

Katrínartúni 4, 105 Reykjavík

Sími: 570-5800, kt: 650107-1280

www.verkhonnun.is, verkhonnun@verkhonnun.is

1:50

RAFLAGNIR

1-12.01.012014-01-017

LAGNALEIÐIR 1.HÆÐ 1.HL

VINASTRÆTI 2

25.03.2022

Útboðsgögn

Útg. Dags. Skýring Br. Sþ.



TG 1.4

11
50

11
50

11
50

11
50

1150
1150
11501150

1150
1150

1150
1150
1150

11
50

11
50

1150
1150

1150
1150

1150
1150

1150
1150

Ö
K

1.
4

AK
1.

4

1

1 1

1

1

1

1

1

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
400mm

BK: 3.10m
400mm

BK: 3.10m
400mm

BK: 55m
75mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 1.05m
75mm

BK: 1.05m
75mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 55m
75mm

BK: 1.05m
75mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 1.05m
75mm

BK: 1.05m
75mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 2.88m
400mm

BK: 2.88m
400mm

BK: 3.10m
400mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 55m
75mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 3.10m
200mm

BK: 1.05m
75mm

BK: 3.10m
200mm

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni

Búnaður á lagnastiga

Lág- og smáspennuskápar

ul

ls

tr

ol

gb

Gat í steypu, breidd x hæð
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Tenglarenna

Lagnastigi
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Gólfbrunnur

Netabakki

Skýringar

Láréttur lagnastigi/netabakki/tenglarenna

Rör

Lóðrétt rör

Lagnaleið, 2xø20mm rör í hverja 
dós í klossa fyrir ofan kerfisloft1

Lagnir í gólfi frá eyju og upp 
vegg í klossa fyrir ofan kerfisloft2

BK:
xxmm
x.xm Botnkóti á stiga mæld frá núllpunkti

Breidd á stiga

2
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TL0.1

BK: 2.40m
400mm

BK: 1.70m
400mm

BK: 1.85m
400mm BK: 1.70m

400mm

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni

Búnaður á lagnastiga

Lág- og smáspennuskápar

ul

ls

tr

ol

gb

Gat í steypu, breidd x hæð

Lagnastigi í gólfi

Tenglarenna

Lagnastigi

Brunaklípa

Gólfbrunnur

Netabakki

Skýringar

Láréttur lagnastigi/netabakki/tenglarenna

Rör

Lóðrétt rör

Lagnaleið, 2xø20mm rör í hverja 
dós í klossa fyrir ofan kerfisloft1

Lagnir í gólfi frá eyju og upp 
vegg í klossa fyrir ofan kerfisloft2

BK:
xxmm
x.xm Botnkóti á stiga mæld frá núllpunkti

Breidd á stiga

3

1.áfangi

3.áfangi

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 mm

1:50

1:1

4000 mm
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BK: 2.40m
400mm

BK: 2.40m
400mm

BK: 1.85m
400mm

BK: 2.00m
400mm

BK: 2.40m
400mm

BK: 2.40m
400mm

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni

Búnaður á lagnastiga

Lág- og smáspennuskápar

ul

ls

tr

ol

gb

Gat í steypu, breidd x hæð

Lagnastigi í gólfi

Tenglarenna

Lagnastigi

Brunaklípa

Gólfbrunnur

Netabakki

Skýringar

Láréttur lagnastigi/netabakki/tenglarenna

Rör

Lóðrétt rör

Lagnaleið, 2xø20mm rör í hverja 
dós í klossa fyrir ofan kerfisloft1

Lagnir í gólfi frá eyju og upp 
vegg í klossa fyrir ofan kerfisloft2

BK:
xxmm
x.xm Botnkóti á stiga mæld frá núllpunkti

Breidd á stiga

4

1.áfangi

3.áfangi

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 mm

1:50

1:1

4000 mm
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3/N~400/230V 50Hz

TD0.1

250A-S0

3
t

IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=125A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q1

3
TG1.1

5x35mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=125A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q2

3
TG1.2

5x35mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=80A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q3

3
TG1.3

5x25mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=80A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q4

3
TG1.4

5x25mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=80A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q5

3
TG1.5

5x25mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=80A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q6

3
TG2.1

5x25mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=80A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q7

3
TG2.2

5x25mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=80A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q8

3
TG2.3

5x25mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=80A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q9

3
TG2.4

5x25mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=80A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q10

3
TG2.5

5x25mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=160A
Stillisvið: 64-160A
Stilling: Ir=125A
Rofageta: Icu=36kA/415V

-Q11

3
TL0.1

5x35mm² 0.6/1kV

t
IkIr

Málstraumur: In=63A

-Q12

3

X-Fi

2

B13/0.03A12.1 12.1
Ljós kjallara

5x1.5mm²

X-Fi

2

B13/0.03A12.2 12.2
Ljós kjallara

5x1.5mm²

X-Fi

2

B13/0.03A12.3 12.3
Ljós kjallara

5x1.5mm²

X-Fi

2

B13/0.03A12.4 12.4
Tenglar  kjallara

5x1.5mm²

X-Fi

2

B13/0.03A12.5 12.5
Tenglar  kjallara

5x1.5mm²

X-Fi

2

B13/0.03A12.6 12.6
Tenglar  kjallara

5x1.5mm²

X-Fi

2

B13/0.03A12.7 12.7
Tenglar  kjallara

5x1.5mm²

X-Fi

2

B13/0.03A12.8 12.8
Tenglar  kjallara

5x1.5mm²

X-Fi

2

B13/0.03A12.9 12.9
Vara

X-Fi

2

B13/0.03A12.10 12.10
Vara

X-Fi

2

B13/0.03A12.11 12.11
Vara

X-Fi

2

B13/0.03A12.12 12.12
Vara

NPEPE

16mm²Tenging við
strengstiga

25mm²Sökkulskaut

1

Kvísl frá TA 5x70mmCu 0.6/1kV

Aflrofi

Skilrofi

Varrofi

Lekaliði

Sambyggður lekaliði og sjálfvar

Sjálfvar

Raðtengi

Skinna

Einlína

Stýrilína

Töflulína

Stýriliði

-Q0
t

IkIr

3

10/0.03A

3x1.5mm²

ø16mm

X1.1

PEN

-Q0

-Q0

-Fi1.1

-Fi1.1

-F1.1

X1.1

2

10/0.03A

4

10/0.03A

3

63A

3

300A

3

2A

Skýringar

1
Gardínuliði

~
IP =

DA1
DA2 KNX búnaður

Stýriliði með klinkulæsingu

KW Mælastöð
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3/N~400/230V 50Hz

TG1.1

160A-S0

3

63A
63A

-Q1

3

-Fi

4

63/0.03A1.1

16A
2A

-Q1.1

3

X-F1.1.1 B13A 1.1.1 DA1

X-F1.1.2 B13A 1.1.2 DA1

Ljós gangur, salerni og
tæknirými5x1.5mm² 300/500V

Ljós vinnurými kennara og
geymsla5x1.5mm² 300/500V

5x25mm Cu 0.6

Frá TA

DA1

= DA2IP
~

X-F1.1.3 B13A 1.1.3 DA1
Ljós hóprými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.4 B13A 1.1.4 DA1
Ljós smíðastofa

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.5 B13A 1.1.5 DA1
Ljós smíðastofa

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.6 B13A 1.1.6 DA1
Ljós heimilisfræði

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.7 B13A 1.1.7 DA1
Ljós heimilisfræði

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.8 B13A 1.1.8 DA1

X-F1.1.9 B13A 1.1.9 DA1
Vara

X-F1.1.10 B13A 1.1.10 DA1
Vara

N
NPE

16mm²Tenging við
strengstiga

TS

10mm²Fjarskiptaskápur

-Fi

4

63/0.03A1.2

N

X-F1.2.1 B13A 1.2.1 DA2

X-F1.2.2 B13A 1.2.2 DA2

Ljós Smíðastofa
5x1.5mm² 300/500V

Ljós Smíðastofa
5x1.5mm² 300/500V

X-F1.2.3 B13A 1.2.3 DA2
Ljós Smíðastofa

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.2.4 B13A 1.2.4 DA2
Ljós Smíðastofa

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.2.5 B13A 1.2.5 DA2
Ljós Smíðastofa

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.2.6 B13A 1.2.6 DA2
Ljós Smíðastofa

5x1.5mm² 300/500V

-F1.2.7 B13A

X-F1.2.8 B13A 1.2.8
Vara

X-F1.2.9 B13A 1.2.9
Vara

X-F1.2.10 B13A 1.2.10
Vara

-Fi

4

63/0.03A2.1 X-F2.1.1 B13A 2.1.1

X-F2.1.2 B13A 2.1.2

Tenglar Heimilisfræði
3x1.5mm² 300/500V

Tenglar Heimilisfræði
3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.3 B13A 2.1.3
Tenglar Heimilisfræði

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.4 B13A 2.1.4
Tenglar Heimilisfræði

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.5 B13A 2.1.5
Tenglar Heimilisfræði

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.6 B13A 2.1.6
Tenglar Heimilisfræði

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.7 B13A 2.1.7
Tenglar Heimilisfræði

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.8 B13A 2.1.8
Vara

X-F2.1.9 B13A 2.1.9
Vara

X-F2.1.10 B13A 2.1.10
Vara

N

-Fi

4

63/0.03A2.2 X-F2.2.1 B16A 2.2.1

X-F2.2.2 B16A 2.2.2

Tenglar smíðastofa
3x2.5mm² 300/500V

Tenglar smíðastofa
3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.3 B16A 2.2.3
Tenglar smíðastofa

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.4 B16A 2.2.4
Tenglar smíðastofa

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.5 B16A 2.2.5
Tenglar smíðastofa

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.6 B16A 2.2.6
Tenglar smíðastofa

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.7 B16A 2.2.7
Tenglar smíðastofa

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.8 B16A 2.2.8
Vara

X-F2.2.9 B16A 2.2.9
Vara

X-F2.2.10 B16A 2.2.10
Vara

N

-Fi

4

63/0.03A2.3

N

X-F3.2.1 B25A

3

3.2.1

X-F3.2.2 B25A

3

3.2.2

Eyja 1 Heimilisfræði
5x4mm² 0.6/1kV

Eyja 2 Heimilisfræði
5x4mm² 0.6/1kV

-Fi

4

63/0.03A3.3

N

X-F3.3.1 B25A

3

3.3.1

X-F3.3.2 B25A

3

3.3.2

Eyja 3 Heimilisfræði
5x4mm² 0.6/1kV

Eyja 4 Heimilisfræði
5x4mm² 0.6/1kV

63A
63A

-Q2

3

16A
2A

-Q2.1

3

3

3

3

3

-Fi

4

63/0.03A3.1 X-F3.1.1 B16A

3

3.1.1

X-F3.1.2 B16A

3

3.1.2

Tenglar smíðastofa
5x2.5mm² 300/500V

Tenglar smíðastofa
5x2.5mm² 300/500V

X-F3.1.3 B16A

3

3.1.3
Tenglar smíðastofa

5x2.5mm² 300/500V

X-F3.1.4 B16A

3

3.1.4
Tenglar smíðastofa

5x2.5mm² 300/500V

N

3

63A
63A

-Q3

3

16A
2A

-Q3.1

3

63A
63A

-Q4

3

16A
2A

-Q3.1

3

-Fi

4

63/0.03A4.1

N

X-F4.1.1 B25A

3

4.1.1

X-F4.1.2 B25A

3

4.1.2

Eyja 1 Natturufraedi
5x4mm² 0.6/1kV

Eyja 2 Natturufraedi
5x4mm² 0.6/1kV

-Fi

4

63/0.03A4.2

N

X-F4.2.1 B25A

3

4.2.1

X-F4.2.2 B25A

3

4.2.2

Eyja 3 Natturufraedi
5x4mm² 0.6/1kV

Eyja 4 Natturufraedi
5x4mm² 0.6/1kV

3

3

Ljósastýring

X-F1.2.11 B13A 1.2.11

X-F1.2.12 B13A 1.2.12

Vara

Vara

X-F1.1.11 B13A 1.1.11 DA1
Vara

X-F1.1.12 B13A 1.1.12 DA1
Vara

X-F2.2.11 B16A 2.2.11
Vara

X-F2.2.12 B16A 2.2.12
Vara

Vara

Aflrofi

Skilrofi

Varrofi

Lekaliði

Sambyggður lekaliði og sjálfvar

Sjálfvar

Raðtengi

Skinna

Einlína

Stýrilína

Töflulína

Stýriliði

-Q0
t

IkIr

3

10/0.03A

3x1.5mm²

ø16mm

X1.1

PEN

-Q0

-Q0

-Fi1.1

-Fi1.1

-F1.1

X1.1

2

10/0.03A

4

10/0.03A

3

63A

3

300A

3

2A

Skýringar

1
Gardínuliði

~
IP =

DA1
DA2 KNX búnaður

Stýriliði með klinkulæsingu

KW Mælastöð

Mælastöð

Kw

Mælastöð

Kw

Mælastöð

Kw

Mælastöð

Kw

TS
Cat6
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3/N~400/230V 50Hz

TG1.2

160A-S0

3

63A
63A

-Q1

3

-Fi

4

63/0.03A1.1

16A
2A

-Q1.1

3

X-F1.1.1 B13A 1.1.1 DA1

X-F1.1.2 B13A 1.1.2 DA1

Ljós gangur, salerni og
tæknirými5x1.5mm² 300/500V

Ljós félagsmiðstöð
5x1.5mm² 300/500V

5

Frá TA

DA1

= DA2IP
~

X-F1.1.3 B13A 1.1.3 DA1
Ljós félagsmiðstöð

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.4 B13A 1.1.4 DA1
Ljós eldhús

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.5 B13A 1.1.5 DA1
Ljós eldhús

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.6 B13A 1.1.6 DA1
Ljós textílmennt

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.7 B13A 1.1.7 DA1
Ljós textílmennt

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.8 B13A 1.1.8 DA1

X-F1.1.9 B13A 1.1.9 DA1

X-F1.1.10 B13A 1.1.10 DA1
Vara

N
NPE

16mm²Tenging við
strengstiga

TS

6mm²Fjarskiptaskápur

-Fi

4

63/0.03A1.2

N

X-F1.2.1 B13A 1.2.1 DA2

X-F1.2.2 B13A 1.2.2 DA2

X-F1.2.3 B13A 1.2.3 DA2

X-F1.2.4 B13A 1.2.4 DA2

X-F1.2.5 B13A 1.2.5 DA2

X-F1.2.6 B13A 1.2.6 DA2

X-F1.2.7 B13A 1.2.7

X-F1.2.8 B13A 1.2.8
Vara

X-F1.2.9 B13A 1.2.9
Vara

X-F1.2.10 B13A 1.2.10
Vara

-Fi

4

63/0.03A2.1 X-F2.1.1 B13A 2.1.1

X-F2.1.2 B13A 2.1.2

Textíl og myndment
3x1.5mm² 300/500V

Textíl og myndment
3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.3 B13A 2.1.3
Textíl og myndment

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.4 B13A 2.1.4
Textíl og myndment

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.5 B13A 2.1.5
Textíl og myndment

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.6 B13A 2.1.6
Textíl og myndment

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.7 B13A 2.1.7
Textíl og myndment

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.8 B13A 2.1.8
Vara

X-F2.1.9 B13A 2.1.9
Vara

X-F2.1.10 B13A 2.1.10
Vara

N

-Fi

4

63/0.03A2.2 X-F2.2.1 B16A 2.2.1

X-F2.2.2 B16A 2.2.2

Eldhús
3x2.5mm² 300/500V

Eldhús
3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.3 B16A 2.2.3
Eldhús

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.4 B16A 2.2.4
Eldhús

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.5 B16A 2.2.5
Eldhús

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.6 B16A 2.2.6
Eldhús

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.7 B16A 2.2.7
Eldhús

3x2.5mm² 300/500V

X-F2.2.8 B16A 2.2.8
Vara

X-F2.2.9 B16A 2.2.9
Vara

X-F2.2.10 B16A 2.2.10
Vara

N

-Fi

4

63/0.03A2.3

N

-F3.2.1 B32A

3

-F3.2.2 B32A

3

Eldhús
5x6mm² 0.6/1kV

Eldhús
5x6mm² 0.6/1kV

-Fi

4

63/0.03A3.3

N

-F3.3.1 B32A

3

-F3.3.2 B32A

3

Eldhús
5x6mm² 0.6/1kV

Eldhús
5x6mm² 0.6/1kV

63A
63A

-Q2

3

16A
2A

-Q2.1

3

3

3

3

-Fi

4

63/0.03A3.1 X-F3.1.1 B16A

3

3.1.1

X-F3.1.2 B16A

3

3.1.2

Eldhús
5x2.5mm² 300/500V

Eldhús
5x2.5mm² 300/500V

X-F3.1.3 B16A

3

3.1.3
Eldhús

5x2.5mm² 300/500V

X-F3.1.4 B16A

3

3.1.4
Eldhús

5x2.5mm² 300/500V

N 3

63A
63A

-Q3

3

16A
2A

-Q3.1

3

3

Ljósastýring

X-F2.2.11 B16A 2.2.11
Vara

X-F2.2.12 B16A 2.2.12
Vara

X-F1.2.11 B13A 1.2.11
Vara

X-F1.2.12 B13A 1.2.12

Vara

X-F1.1.11 B13A 1.1.11 DA1
Vara

X-F1.1.12 B13A 1.1.12 DA1
Vara

Ljós myndmennt
5x1.5mm² 300/500V

Ljós myndmennt
5x1.5mm² 300/500V

Vara

Vara

Vara

Vara

Vara

Vara

Aflrofi

Skilrofi

Varrofi

Lekaliði

Sambyggður lekaliði og sjálfvar

Sjálfvar

Raðtengi

Skinna

Einlína

Stýrilína

Töflulína

Stýriliði

-Q0
t

IkIr

3

10/0.03A

3x1.5mm²

ø16mm

X1.1

PEN

-Q0

-Q0

-Fi1.1

-Fi1.1

-F1.1

X1.1

2

10/0.03A

4

10/0.03A

3

63A

3

300A

3

2A

Skýringar

1
Gardínuliði

~
IP =

DA1
DA2 KNX búnaður

Stýriliði með klinkulæsingu

KW Mælastöð

Mælastöð

Kw

Mælastöð

Kw

Mælastöð

Kw

TS
Cat6

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Dagsetning

Verknúmer Teikninúmer Breyting

MælikvarðiYfirfariðTeiknaðHannað

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Aðaluppdráttur:

Undirritun samræmingarhönnuðar:

Blaðstærð

A1

Magnús B. Þórðarson kt. 030879-4149

Verkkaupi

Katrínartúni 4, 105 Reykjavík

Sími: 570-5800, kt: 650107-1280

www.verkhonnun.is, verkhonnun@verkhonnun.is

RAFLAGNIR

1-21.00.022014-01-017

EINLÍNUMYND TG1.2

VINASTRÆTI 2

25.03.2022

Útboðsgögn

Útg. Dags. Skýring Br. Sþ.



3/N~400/230V 50Hz

TG1.3

160A-S0

3

63A
63A

-Q1

3

-Fi

4

63/0.03A1.1

16A
2A

-Q1.1

3

X-F1.1.1 B13A 1.1.1 DA1

X-F1.1.2 B13A 1.1.2 DA1

Ljós geymsla og húsvörður
5x1.5mm² 300/500V5

Frá TA

DA1

= DA2IP
~

X-F1.1.3 B13A 1.1.3 DA1

Ljós gangur, salerni og
tæknirými5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.4 B13A 1.1.4 DA1

Ljós vinnuaðstaða og
hóprými 15x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.5 B13A 1.1.5 DA1

Ljós hóprými 2 og 3
5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.6 B13A 1.1.6 DA1

Ljós opið kennslurými
5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.7 B13A 1.1.7 DA1

Ljós opið kennslurými
5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.8 B13A 1.1.8 DA1

X-F1.1.9 B13A 1.1.9 DA1

X-F1.1.10 B13A 1.1.10 DA1
Vara

N
NPE

16mm²Tenging við
strengstiga

TS

6mm²Fjarskiptaskápur

-Fi

4

63/0.03A1.2

N

X-F1.3.1 B13A 1.3.1 DA2

X-F1.3.2 B13A 1.3.2 DA2

Ljós hóprými
5x2.5mm²

Ljós hóprými
5x2.5mm²

X-F1.3.3 B13A 1.3.3 DA2
Ljós hóprými

5x2.5mm²

X-F1.3.4 B13A 1.3.4 DA2
Ljós hóprými

5x2.5mm²

X-F1.3.5 B13A 1.3.5 DA2
Ljós hóprými

5x2.5mm²

X-F1.3.6 B13A 1.3.6 DA2
Ljós hóprými

5x2.5mm²

X-F1.3.7 B13A 1.3.7

X-F1.3.8 B13A 1.3.8

Vara

X-F1.3.9 B13A 1.3.9
Vara

X-F1.3.10 B13A 1.3.10
Vara

-Fi

4

63/0.03A2.1 X-F2.1.1 B13A 2.1.1

X-F2.1.2 B13A 2.1.2

Tenglar hóprými
3x1.5mm² 300/500V

Tenglar hóprými
3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.3 B13A 2.1.3
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.4 B13A 2.1.4
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.5 B13A 2.1.5
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.6 B13A 2.1.6
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.7 B13A 2.1.7
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.8 B13A 2.1.8
Vara

X-F2.1.9 B13A 2.1.9
Vara

X-F2.1.10 B13A 2.1.10
Vara

N

-Fi

4

63/0.03A2.2 X-F2.2.1 B13A 2.2.1

X-F2.2.2 B13A 2.2.2

Tenglar hóprými
3x1.5mm² 300/500V

Tenglar hóprými
3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.3 B13A 2.2.3
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.4 B13A 2.2.4
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.5 B13A 2.2.5
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.6 B13A 2.2.6
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.7 B13A 2.2.7
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.8 B13A 2.2.8
Vara

X-F2.2.9 B13A 2.2.9
Vara

X-F2.2.10 B13A 2.2.10
Vara

N

63A
63A

-Q2

3

16A
2A

-Q2.1

3

Ljósastýring

X-F1.1.11 B13A 1.1.11 DA1
Vara

X-F1.1.12 B13A 1.1.12 DA1
Vara

X-F1.3.11 B13A 1.3.11
Vara

X-F1.3.12 B13A 1.3.12

Vara

X-F2.2.11 B13A 2.2.11
Vara

X-F2.2.12 B13A 2.2.12
Vara

X-F2.1.11 B13A 2.1.11
Vara

X-F2.1.12 B13A 2.1.12
Vara

Ljós opið kennslurými
5x1.5mm² 300/500V

Ljós gangur, salerni ræsting
5x1.5mm² 300/500V

Vara

Aflrofi

Skilrofi

Varrofi

Lekaliði

Sambyggður lekaliði og sjálfvar

Sjálfvar

Raðtengi

Skinna

Einlína

Stýrilína

Töflulína

Stýriliði

-Q0
t

IkIr

3

10/0.03A

3x1.5mm²

ø16mm

X1.1

PEN

-Q0

-Q0

-Fi1.1

-Fi1.1

-F1.1

X1.1

2

10/0.03A

4

10/0.03A

3

63A

3

300A

3

2A

Skýringar

1
Gardínuliði

~
IP =

DA1
DA2 KNX búnaður

Stýriliði með klinkulæsingu

KW Mælastöð

Mælastöð

Kw

Mælastöð

Kw

TS
Cat6

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Dagsetning

Verknúmer Teikninúmer Breyting

MælikvarðiYfirfariðTeiknaðHannað

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Aðaluppdráttur:

Undirritun samræmingarhönnuðar:

Blaðstærð

A1

Magnús B. Þórðarson kt. 030879-4149

Verkkaupi

Katrínartúni 4, 105 Reykjavík

Sími: 570-5800, kt: 650107-1280

www.verkhonnun.is, verkhonnun@verkhonnun.is

RAFLAGNIR

1-21.00.032014-01-017

EINLÍNUMYND TG1.3

AuthorDesigner Checker

VINASTRÆTI 2

25.03.2022

Útboðsgögn

Útg. Dags. Skýring Br. Sþ.



3/N~400/230V 50Hz

TG1.4

160A-S0

3

63A
63A

-Q1

3

-Fi

4

63/0.03A1.1

16A
2A

-Q1.1

3

X-F1.1.1 B13A 1.1.1 DA1

X-F1.1.2 B13A 1.1.2 DA1

Ljós gangur og salerni
5x1.5mm² 300/500V

Ljós vinnuaðstaða og
hóprými 15x1.5mm² 300/500V

5

Frá TA

DA1

= DA2IP
~

X-F1.1.3 B13A 1.1.3 DA1
Ljós hóprými 2 og 3

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.4 B13A 1.1.4 DA1
Ljós opið vinnurými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.5 B13A 1.1.5 DA1
Ljós opið vinnurými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.6 B13A 1.1.6 DA1
Ljós opið vinnurými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.7 B13A 1.1.7 DA1 Ljós gangur, salerni og
ræsting5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.8 B13A 1.1.8 DA1
Vara

X-F1.1.9 B13A 1.1.9 DA1
Vara

X-F1.1.10 B13A 1.1.10 DA1
Vara

N
NPE

16mm²Tenging við
strengstiga

TS

6mm²Fjarskiptaskápur

-Fi

4

63/0.03A1.2

N

X-F1.3.1 B13A 1.3.1 DA2

X-F1.3.2 B13A 1.3.2 DA2

Ljós hóprými
5x1.5mm² 300/500V

Ljós hóprými
5x1.5mm² 300/500V

X-F1.3.3 B13A 1.3.3 DA2
Ljós hóprými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.3.4 B13A 1.3.4 DA2
Ljós hóprými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.3.5 B13A 1.3.5 DA2
Ljós hóprými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.3.6 B13A 1.3.6 DA2
Ljós hóprými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.3.7 B13A 1.3.7

X-F1.3.8 B13A 1.3.8

Vara

X-F1.3.9 B13A 1.3.9
Vara

X-F1.3.10 B13A 1.3.10
Vara

-Fi

4

63/0.03A2.1 X-F2.1.1 B13A 2.1.1

X-F2.1.2 B13A 2.1.2

Tenglar hóprými
3x1.5mm² 300/500V

Tenglar hóprými
3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.3 B13A 2.1.3
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.4 B13A 2.1.4
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.5 B13A 2.1.5
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.6 B13A 2.1.6
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.7 B13A 2.1.7
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.1.8 B13A 2.1.8
Vara

X-F2.1.9 B13A 2.1.9
Vara

X-F2.1.10 B13A 2.1.10
Vara

N

-Fi

4

63/0.03A2.2 X-F2.2.1 B13A 2.2.1

X-F2.2.2 B13A 2.2.2

Tenglar hóprými
3x1.5mm² 300/500V

Tenglar hóprými
3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.3 B13A 2.2.3
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.4 B13A 2.2.4
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.5 B13A 2.2.5
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.6 B13A 2.2.6
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.7 B13A 2.2.7
Tenglar hóprými

3x1.5mm² 300/500V

X-F2.2.8 B13A 2.2.8
Vara

X-F2.2.9 B13A 2.2.9
Vara

X-F2.2.10 B13A 2.2.10
Vara

N

63A
63A

-Q2

3

16A
2A

-Q2.1

3

Ljósastýring

X-F1.1.11 B13A 1.1.11 DA1
Vara

X-F1.1.12 B13A 1.1.12 DA1
Vara

X-F1.3.11 B13A 1.3.11
Vara

X-F1.3.12 B13A 1.3.12

Vara

X-F2.2.11 B13A 2.2.11
Vara

X-F2.2.12 B13A 2.2.12
Vara

X-F2.1.11 B13A 2.1.11
Vara

X-F2.1.12 B13A 2.1.12
Vara

Mælastöð

Kw

Mælastöð

Kw

TS
Cat6

Aflrofi

Skilrofi

Varrofi

Lekaliði

Sambyggður lekaliði og sjálfvar

Sjálfvar

Raðtengi

Skinna

Einlína

Stýrilína

Töflulína

Stýriliði

-Q0
t

IkIr

3

10/0.03A

3x1.5mm²

ø16mm

X1.1

PEN

-Q0

-Q0

-Fi1.1

-Fi1.1

-F1.1

X1.1

2

10/0.03A

4

10/0.03A

3

63A

3

300A

3

2A

Skýringar

1
Gardínuliði

~
IP =

DA1
DA2 KNX búnaður

Stýriliði með klinkulæsingu

KW Mælastöð

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Dagsetning

Verknúmer Teikninúmer Breyting

MælikvarðiYfirfariðTeiknaðHannað

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Aðaluppdráttur:

Undirritun samræmingarhönnuðar:

Blaðstærð

A1

Magnús B. Þórðarson kt. 030879-4149

Verkkaupi

Katrínartúni 4, 105 Reykjavík

Sími: 570-5800, kt: 650107-1280

www.verkhonnun.is, verkhonnun@verkhonnun.is

RAFLAGNIR

1-21.00.042014-01-017

EINLÍNUMYND TG1.4

VINASTRÆTI 2

25.03.2022

Útboðsgögn

Útg. Dags. Skýring Br. Sþ.



3/N~400/230V 50Hz

TG1.5

160A-S0

3

63A
63A

-Q1

3

-Fi

4

63/0.03A1.1

16A
2A

-Q1.1

3

X-F1.1.1 B13A 1.1.1 DA1

X-F1.1.2 B13A 1.1.2 DA1

Ljós gangur Norður
5x1.5mm² 300/500V

Ljós gangur Norður
5x1.5mm² 300/500V

5x25mm Cu 0.6/1kV

Frá TA

DA1

= DA2IP
~

X-F1.1.3 B13A 1.1.3 DA1
Ljós gangur Norður

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.4 B13A 1.1.4 DA1
Ljós gangur Norður

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.5 B13A 1.1.5 DA1
Ljós upphækkað gólf/svið

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.6 B13A 1.1.6 DA1
Ljós samkomusalur/miðrými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.7 B13A 1.1.7 DA1
Ljós samkomusalur/miðrými

5x1.5mm² 300/500V

X-F1.1.8 B13A 1.1.8 DA1

X-F1.1.9 B13A 1.1.9 DA1

X-F1.1.10 B13A 1.1.10 DA1
Vara

N
NPE

16mm²Tenging við
strengstiga

TS

6mm²Fjarskiptaskápur

-Fi

4

63/0.03A1.2

N

X-F1.3.1 B13A 1.3.1 DA2

X-F1.3.2 B13A 1.3.2 DA2

Ljós gangur Suður
5x2.5mm²

Ljós gangur Suður
5x2.5mm²

X-F1.3.3 B13A 1.3.3 DA2
Ljós gangur Suður

5x2.5mm²

X-F1.3.4 B13A 1.3.4 DA2
Ljós gangur Suður

5x2.5mm²

X-F1.3.5 B13A 1.3.5 DA2
Ljós tæknirými

5x2.5mm²

X-F1.3.6 B13A 1.3.6

X-F1.3.7 B13A 1.3.7

X-F1.3.8 B13A 1.3.8

Vara

X-F1.3.9 B13A 1.3.9
Vara

X-F1.3.10 B13A 1.3.10
Vara

-Fi

4

63/0.03A2.1 X-F2.1.1 B13A 2.1.1

X-F2.1.2 B13A 2.1.2

Tenglar hóprými
3x1.5mm²

Tenglar hóprými
3x1.5mm²

X-F2.1.3 B13A 2.1.3
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.1.4 B13A 2.1.4
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.1.5 B13A 2.1.5
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.1.6 B13A 2.1.6
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.1.7 B13A 2.1.7
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.1.8 B13A 2.1.8
Vara

X-F2.1.9 B13A 2.1.9
Vara

X-F2.1.10 B13A 2.1.10
Vara

N

-Fi

4

63/0.03A2.2 X-F2.2.1 B13A 2.2.1

X-F2.2.2 B13A 2.2.2

Tenglar hóprými
3x1.5mm²

Tenglar hóprými
3x1.5mm²

X-F2.2.3 B13A 2.2.3
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.2.4 B13A 2.2.4
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.2.5 B13A 2.2.5
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.2.6 B13A 2.2.6
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.2.7 B13A 2.2.7
Tenglar hóprými

3x1.5mm²

X-F2.2.8 B13A 2.2.8
Vara

X-F2.2.9 B13A 2.2.9
Vara

X-F2.2.10 B13A 2.2.10
Vara

N

63A
63A

-Q2

3

16A
2A

-Q2.1

3

Ljósastýring

X-F1.1.11 B13A 1.1.11 DA1
Vara

X-F1.1.12 B13A 1.1.12 DA1
Vara

X-F1.3.11 B13A 1.3.11
Vara

X-F1.3.12 B13A 1.3.12

Vara

X-F2.2.11 B13A 2.2.11
Vara

X-F2.2.12 B13A 2.2.12
Vara

X-F2.1.11 B13A 2.1.11
Vara

X-F2.1.12 B13A 2.1.12
Vara

Ljós salerni og geymsla
5x1.5mm² 300/500V

Ljós salur/miðrými
5x1.5mm² 300/500V

Vara

Mælastöð

Kw

Mælastöð

Kw

TS
Cat6

Aflrofi

Skilrofi

Varrofi

Lekaliði

Sambyggður lekaliði og sjálfvar

Sjálfvar

Raðtengi

Skinna

Einlína

Stýrilína

Töflulína

Stýriliði

-Q0
t

IkIr

3

10/0.03A

3x1.5mm²

ø16mm

X1.1

PEN

-Q0

-Q0

-Fi1.1

-Fi1.1

-F1.1

X1.1

2

10/0.03A

4

10/0.03A

3

63A

3

300A

3

2A

Skýringar

1
Gardínuliði

~
IP =

DA1
DA2 KNX búnaður

Stýriliði með klinkulæsingu

KW Mælastöð
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TG1.5
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TG1.5
-F2.5

Lagnir upp / niður / milli hæða

Pípur ø16mm / strengur

Lausataug

Pípur ø16mm í gólfi / strengur í gólf

R/T dós í vegg hæð 600

Tengidós

Lág- og smáspennuskápar

600

Hreyfiskynjari hæð 1100

Rafeindaspennir

Veggdós fyrir ljós hæð 1850

Útljós

Neyðarljós

Hreyfiskynjari á lofti

1850

Kastarabraut

Lampi, innfelldur

Lampi, ílangur

Loftdós fyrir ljós

Standlampi

LED lengja

Kerfisloftalampi, ferkantaður/ hringlóttur

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni
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Lagnir upp / niður / milli hæða

Pípur ø16mm / strengur

Lausataug

Pípur ø16mm í gólfi / strengur í gólf

R/T dós í vegg hæð 600

Tengidós

Lág- og smáspennuskápar

600

Hreyfiskynjari hæð 1100

Rafeindaspennir

Veggdós fyrir ljós hæð 1850

Útljós

Neyðarljós

Hreyfiskynjari á lofti

1850

Kastarabraut

Lampi, innfelldur

Lampi, ílangur

Loftdós fyrir ljós

Standlampi

LED lengja

Kerfisloftalampi, ferkantaður/ hringlóttur

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni

Búnaður á lagnastiga
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Lampi, innfelldur m/kálfi

SkýringarSkýringar
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Lagnir upp / niður / milli hæða

Pípur ø16mm / strengur

Lausataug

Pípur ø16mm í gólfi / strengur í gólf

R/T dós í vegg hæð 600

Tengidós

Lág- og smáspennuskápar

600

Hreyfiskynjari hæð 1100

Rafeindaspennir

Veggdós fyrir ljós hæð 1850

Útljós

Neyðarljós

Hreyfiskynjari á lofti

1850

Kastarabraut

Lampi, innfelldur

Lampi, ílangur

Loftdós fyrir ljós

Standlampi

LED lengja

Kerfisloftalampi, ferkantaður/ hringlóttur

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni
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HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Dagsetning
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MælikvarðiYfirfariðTeiknaðHannað

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Aðaluppdráttur:
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Lagnir upp / niður / milli hæða

Pípur ø16mm / strengur

Lausataug

Pípur ø16mm í gólfi / strengur í gólf

R/T dós í vegg hæð 600

Tengidós

Lág- og smáspennuskápar

600

Hreyfiskynjari hæð 1100

Rafeindaspennir

Veggdós fyrir ljós hæð 1850

Útljós

Neyðarljós

Hreyfiskynjari á lofti

1850

Kastarabraut

Lampi, innfelldur

Lampi, ílangur

Loftdós fyrir ljós

Standlampi

LED lengja

Kerfisloftalampi, ferkantaður/ hringlóttur

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni
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HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Dagsetning

Verknúmer Teikninúmer Breyting

MælikvarðiYfirfariðTeiknaðHannað

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Aðaluppdráttur:

Undirritun samræmingarhönnuðar:

Blaðstærð
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Lagnir upp / niður / milli hæða

Pípur ø16mm / strengur

Lausataug

Pípur ø16mm í gólfi / strengur í gólf

R/T dós í vegg hæð 600

Tengidós

Lág- og smáspennuskápar

600

Hreyfiskynjari hæð 1100

Rafeindaspennir

Veggdós fyrir ljós hæð 1850

Útljós

Neyðarljós

Hreyfiskynjari á lofti

1850

Kastarabraut

Lampi, innfelldur

Lampi, ílangur

Loftdós fyrir ljós

Standlampi

LED lengja

Kerfisloftalampi, ferkantaður/ hringlóttur

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni

Búnaður á lagnastiga
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Lampi, innfelldur m/kálfi

SkýringarSkýringar
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HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Dagsetning

Verknúmer Teikninúmer Breyting

MælikvarðiYfirfariðTeiknaðHannað

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Aðaluppdráttur:

Undirritun samræmingarhönnuðar:

Blaðstærð

A1

Magnús B. Þórðarson kt. 030879-4149
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Lagnir upp / niður / milli hæða

Pípur ø16mm / strengur

Lausataug

Pípur ø16mm í gólfi / strengur í gólf

R/T dós í vegg hæð 600

Tengidós

Lág- og smáspennuskápar

600

Hreyfiskynjari hæð 1100

Rafeindaspennir

Veggdós fyrir ljós hæð 1850

Útljós

Neyðarljós

Hreyfiskynjari á lofti

1850

Kastarabraut

Lampi, innfelldur

Lampi, ílangur

Loftdós fyrir ljós

Standlampi

LED lengja

Kerfisloftalampi, ferkantaður/ hringlóttur

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni

Búnaður á lagnastiga
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Lampi, innfelldur m/kálfi

SkýringarSkýringar
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HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Dagsetning

Verknúmer Teikninúmer Breyting

MælikvarðiYfirfariðTeiknaðHannað

Samþykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Aðaluppdráttur:

Undirritun samræmingarhönnuðar:

Blaðstærð

A1

Magnús B. Þórðarson kt. 030879-4149

Verkkaupi
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Lagnir upp / niður / milli hæða

Pípur ø16mm / strengur

Lausataug

Pípur ø16mm í gólfi / strengur í gólf

R/T dós í vegg hæð 600

Tengidós

Lág- og smáspennuskápar

600

Hreyfiskynjari hæð 1100

Rafeindaspennir

Veggdós fyrir ljós hæð 1850

Útljós

Neyðarljós

Hreyfiskynjari á lofti

1850

Kastarabraut

Lampi, innfelldur

Lampi, ílangur

Loftdós fyrir ljós

Standlampi

LED lengja

Kerfisloftalampi, ferkantaður/ hringlóttur

Búnaður ofan lofts
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Lagnir upp / niður / milli hæða

Pípur ø16mm / strengur

Pípur ø16mm í gólfi / strengur í gólf

R/T dós í vegg hæð 600

R/T dós

Búnaður ofan lofts

Búnaður í tenglarennu

Búnaður utanáliggjandi

Búnaður í gólfbrunni

Búnaður á lagnastiga

Lág- og smáspennuskápar

ul

ls

tr

ol

gb

Hreyfiskynjari við loft

Myndavél á vegg

Myndavél á loft

Hnappaborð hæð 1100

Nándarlesari hæð 1100

Nándalesari með hnappaborði hæð 1100

Brotrofi hæð 1100

Hljóðgjafi hæð 2300

Raflæsing

Vatnsnemi við gólf

Hurðanemi

Dyrabjalla hæð 2300

Hnappur hæð 1100

Dyrasímatól hæð 1500

Dyrasímastöð hæð 1500DS

DT

DB

Segullæsing

Neyðarhnappur hæð 1100

600

Skýringar

4
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3.áfangi
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TS1.3

Ljósleiðararör með íblásnum 4x sm þræði + 4x Cat6
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LÚ2: LED Hattur með samhverfum ljósgeisla sem lýsir niður
Eiginleikar: 4000K, ~5000lm, CRI 70, IK10, IP66
Viðmiðurnarlampi: iGuzzini BM33

LÚ3: LED Hattur með ósamhverfum ljósgeisla sem lýsir niður
og fram.
Eiginleikar: 4000K, ~7000lm, CRI 70, IK10, IP66
Viðmiðurnarlampi: iGuzzini BM31
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	1-25.01.03 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS 1.HÆÐ 3.HL
	1-25.01.04 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS 1.HÆÐ 4.HL
	1-25.02.01 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS 2.HÆÐ 1.HL
	1-25.02.02 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS 2.HÆÐ 2.HL
	1-25.02.03 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS 2.HÆÐ 3.HL
	1-25.02.04 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS 2.HÆÐ 4.HL
	1-25.-1.01 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS KJALLARI 1.HL
	1-25.-1.02 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS KJALLARI 2.HL
	1-25.-1.03 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS KJALLARI 3.HL
	1-25.-1.04 - NEYÐAR- OG ÚTLJÓS KJALLARI 4.HL
	1-29.00.01 - KERFISMYNDIR LÁGSPENNU
	1-32.01.01 - BRUNAKERFI 1.HÆÐ 1.HL
	1-32.01.02 - BRUNAKERFI 1.HÆÐ 2.HL
	1-32.01.03 - BRUNAKERFI 1.HÆÐ 3.HL
	1-32.01.04 - BRUNAKERFI 1.HÆÐ 4.HL
	1-32.02.01 - BRUNAKERFI 2.HÆÐ 1.HL
	1-32.02.02 - BRUNAKERFI 2.HÆÐ 2.HL
	1-32.02.03 - BRUNAKERFI 2.HÆÐ 3.HL
	1-32.02.04 - BRUNAKERFI 2.HÆÐ 4.HL
	1-32.-1.01 - BRUNAKERFI KJALLARI 1.HL
	1-32.-1.02 - BRUNAKERFI KJALLARI 2.HL
	1-32.-1.03 - BRUNAKERFI KJALLARI 3.HL
	1-32.-1.04 - BRUNAKERFI KJALLARI 4.HL
	1-33.01.01 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI 1.HÆÐ 1.HL
	1-33.01.02 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI 1.HÆÐ 2.HL
	1-33.01.03 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI 1.HÆÐ 3.HL
	1-33.01.04 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI 1.HÆÐ 4.HL
	1-33.02.01 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI 2.HÆÐ 1.HL
	1-33.02.02 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI 2.HÆÐ 2.HL
	1-33.02.03 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI 2.HÆÐ 3.HL
	1-33.02.04 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI 2.HÆÐ 4.HL
	1-33.-1.01 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI KJALLARI 1.HL
	1-33.-1.02 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI KJALLARI 2.HL
	1-33.-1.03 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI KJALLARI 3.HL
	1-33.-1.04 - AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI KJALLARI 4.HL
	1-39.00.01 - KERFISMYND BRUNAKERFI
	1-39.00.02 - KERFISMYND SMÁSPENNU
	1-39.00.03 - KERFISMYND AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI
	1-41.00.01 - LAMPAPLAN LÓÐ
	1-41.01.01 - LAMPAPLAN 1.HÆÐ 1.HL
	1-41.01.02 - LAMPAPLAN 1.HÆÐ 2.HL
	1-41.01.03 - LAMPAPLAN 1.HÆÐ 3.HL
	1-41.01.04 - LAMPAPLAN 1.HÆÐ 4.HL
	1-41.02.01 - LAMPAPLAN 2.HÆÐ 1.HL
	1-41.02.02 - LAMPAPLAN 2.HÆÐ 2.HL
	1-41.02.03 - LAMPAPLAN 2.HÆÐ 3.HL
	1-41.02.04 - LAMPAPLAN 2.HÆÐ 4.HL
	1-41.-1.01 - LAMPAPLAN KJALLARI 1.HL
	1-41.-1.02 - LAMPAPLAN KJALLARI 2.HL
	1-41.-1.03 - LAMPAPLAN KJALLARI 3.HL
	1-41.-1.04 - LAMPAPLAN KJALLARI 4.HL


